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Encontrar e solucionar vazamentos de agua € importante para colaborar com o meio ambiente, protegendo um recurso
essencial para a vida. Por isso, a DAE Jundiai elaborou um passo a passo para pesquisar alteragdes na rede dos imdveis. Com
pequenas acdes, 0 vazamento pode ser solucionado.

No periodo noturno, defina um horario para a ultima utilizacao de agua - por exemplo, 21 horas. Apds esse horario, faca a
leitura do hidrémetro (nimeros pretos e vermelhos). Entdo, mantenha o registro de agua aberto. Na manha seguinte, antes
de usar a agua, faca a leitura novamente. Caso as duas leituras sejam iguais, ndo ha vazamentos. Se forem diferentes, pode
haver algum problema.

Neste caso, é importante pesquisar o vazamento. Para isso, siga esta sequéncia:

A. DO CAVALETE (1) ATE A BOIA DA CAIXA D’AGUA (4)

A1) Feche a boia da caixa d’agua (4) e mantenha o registro do cavalete (1) aberto.

A2) Nio utilize os pontos de saida de dgua nesse trecho (2 e 3).

A3) Se o hidrometro estiver "parado" é porque ndo ha vazamentos. Se o hidrémetro estiver "rodando"
indica que o vazamento esta nesse trecho.

B. DA CAIXA D’AGUA (4) ATE OS PONTOS DE DISTRIBUICAO (5, 6, 7 E 8)
B1) Feche a boia da caixa d’agua (4) e marque o nivel da dgua na caixa.

B2) Retire a 4gua do vaso sanitario. Ndo é preciso esvaziar totalmente.

B3) Néo utilize 4gua por trés horas.

Apos esse periodo, verifique o nivel da caixa d’dgua e o vaso sanitario. Se o nivel da dagua ndo mudou, € porque nao ha
vazamentos. Se o nivel da caixa d’agua baixou, ha indicios de vazamento. Ja se o vaso sanitario voltou a ter agua como se
tivesse sido usado, é porque o vazamento pode estar no dispositivo de descarga.

Em ambos os casos, é importante lembrar que conexdes, torneiras e registros sao 0s pontos mais suscetiveis a vazamentos.
Além disso, é necessario verificar possiveis sinais de umidade no solo, na parede ou na laje.

Em caso de duvidas, entre em contato com o atendimento r\ o 8 o o
da DAE Jundiai, de segunda a sdbado, das 6 as 22 horas. @ d a

daejundiai.com.br [J curta E3 comparTiLHE ‘ J 133 155 e

Jundiar’




