
1
2

3
4

5
6

7

9

DES
CE

10

12
11

8

GRAMA

ESMERALDA

GRAMA

ESMERALDA

736,30

4.24
CASA DE BOMBAS

1.6

1.4

1.00

1

1

INTERLIGAR NA

MALHA DE

ATERRAMENTO DO

SPDA EXISTENTE

DA CASA DE

BOMBAS

#

5

0

GUARDA CORPO

METÁLICO

GUARDA CORPO

METÁLICO

#

5

0

#

5

0

#

3

5

#

3

5

1

1

#

3

5

#

3

5

#

5

0

#

5

0

#

5

0

INTERLIGAR NA

MALHA DE

ATERRAMENTO DO

SPDA EXISTENTE

DO POSTE

#

5

0

1

#

3

5

#

3

5

#
3
5

#
3
5

#

3

5

#

3

5

#

3

5

RESERVATÓRIO
APOIADO

LEGENDA

CABO DE COBRE NÚ #50MM2 ENTERRADO

TERMINAL DE COMPRESSÃO 1 FURO #35MM2 - 2 COMPRESSÃO

FITA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8"

NOTAS GERAIS

CONFIRMAR LOCAL DAS ESCADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.

CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.

TODAS AS CONEXÕES ENTERRRADAS DEVERÃO SER REALIZADAS COM SOLDA

EXOTÉRMICA.

VER MEMORIAL DESCRITIVO.

CABO DE COBRE NÚ #35MM2 ENTERRADO

SOLDA EXOTÉRMICA

CABO DE COBRE NÚ #35MM2 ENTERRADO

IMPLANTAÇÃO

ATERRAMENTO

ESCALA 1:100

DAE S/A - ÁGUA E ESGOTO

IMPLANTAÇÃO - ATERRAMENTO

LEANDRO LOPES FERRO

VINICIUS / GUSTAVO

VINICIUS / GUSTAVO
GEO

DOPCREA

1:100

14/08/19

04/05

00APROVACAO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO E

TELEMETRIA DO NOVO RESERVATÓRIO DO LOTEAMENTO

INDUSTRIAL RM

AVENIDA  JOSÉ BENASSI - CONDOMÍNIO FAZGRAN
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