
 

MAIO / 2022 

  

ETA A - Saída do Tratamento  

Tipo de Análise 

N.º de Análises Valor da Análise (mg/l) 

Total Tratada 
Fora de 

Máxima Mínima Média 
Padrão 

Fluoreto 728 728 0 0,8 0,6 0,7 

Cloro Residual 
Livre 

726 724 0 1,7 1,1 1,3 

pH 2.229 743 0 7,5 7,1 7,3 

Cor Aparente 2.229 743 0 2 0 0 

Turbidez 2.229 743 0 0,3 0,1 0,1 

Coliformes Totais 18 18 0 Ausente Ausente Ausente 

E.Coli 18 18 0 Ausente Ausente Ausente 

*Valor de Referência: Portaria GM/MS n° 888 de 4 de maio de 2021 

 

ETA Eloy Chaves – Saída do Tratamento 

Tipo de Análise 

N.º de Análises Valor da Análise (mg/l) 

Total Tratada 
Fora de 

Máxima Mínima Média 
Padrão 

Fluoreto  - -   - -   - -  

Cloro Residual 
Livre 

699 699 0 2,0 0,9 1,3 

pH  - -  -  - - - 

Cor -  -  - - - - 

Turbidez -  -  - - - - 

Coliformes 
Totais 

-  -  - - - - 

E.Coli -  -  - - - - 
 Obs.: A ETA Eloy Chaves paralisou suas atividades a partir de 20/04/22, devido o parâmetro de turbidez 

da água bruta apresentar valores elevados, portanto a partir do dia 20/04 o sistema da ETA Eloy Chaves 
passou a ser abastecido pela água da ETA Anhangabaú, com recloração na ETA Eloy Chaves.  



 
 

ETA Pacaembú – Saída do Tratamento 

Tipo de Análise 

N.º de Análises Valor da Análise (mg/l) 

Total Tratada 
Fora de  

Máxima Mínima Média 
Padrão 

Fluoreto 490 490 0 0,8 0,6 0,7 

Cloro Residual 
Livre 

491 491 0 1,2 0,8 1,0 

pH 474 474 0 7,3 6,5 6,7 

Cor 491 491 0 1 1 1 

Turbidez 473 473 0 0,2 0,1 0,2 

Coliformes 
Totais 

9 9 0 Ausente Ausente Ausente 

E.Coli 9 9 0 Ausente Ausente Ausente 

*Valor de Referência: Portaria GM/MS n° 888 de 4 de maio de 2021 

 
 

 


